一、技术要求

（一）项目概况及要求：
1、江西科技师范大学校（含红角洲校区和枫林校区）共有师生约2.96万人，电动自行车数量约4500余辆（不含共享电动车）。
2、学校提供多处室外场地安放设备(学生公寓、教师公寓、食堂和图书馆等处附近)，就近取电，安装和取电位置由招标人指定。
3、建设方案须符合国家相关标准，且总充电端口数不得少于950个（其中：红角洲校区充电端口数不得少于800个，枫林校区充电端口数不得少于150个）。
4、项目内容包括充电桩建设（含前期不符合消防要求的充电桩及其附属设施拆除、符合消防要求的充电棚改造及新址处充电棚的施工安装、场地平整等）。所有设备、材料、人工、施工、安装调试等费用均由运营方承担，新建充电棚外观和材质不得低于学校现有最优质电动自行车充电棚。
5、运营期满后，运营方根据校方要求拆除部分或全部设施、设备。要求拆除部分须于15日内完成拆除、运出校园，恢复场地原貌。要求保留的部分须完好且能正常运行并无偿交由校方。

（二）项目设计标准及项目相关要求

1、主要设备技术要求
①在后续现场施工中，成交供应商无条件按校方要求进行调整施工方案。
②技术标准
单桩支持端口数量10-12个端口；

输出方式：单端口独立输出；

支付方式：支持扫码、刷卡等多种方式支付；
安装方式带雨棚，带防雨功能充电插座，主机设备防护等级IP54；

输出电压：220V(50Hz)单相制，5孔国标插座，能够单独检测出各自插口的电压、电流或功率；

具备充满自停相关功能，高温检测，超时、超负载充电设备自动断电；

一机多控，即一台控制器可以分别控制回路中各插座的通断电时间；

充电按时间计费，可自动识别功率，计费精确，多退少补；

具有电流检测、故障检测、漏电短路保护功能、消息推送功能；

断电记忆功能，电池充满自停功能，保护电池，延长电池使用寿命；

设备内置空气开关、空载断电保护，充电过程中拔掉电动自行车插头，插座自动断电；

手机远程充值、关停退费，充电状态手机显示；

支持物联网平台通讯连接，用户可以实时查询充电功率情况，支持软件全程显示充电功率情况。
供应商所选设备品牌或产品制造商须拥有自己的设备注册商标及运维软件平台；

③成交供应商按消防要求配备灭火器（充电桩处悬挂）。

2、施工工程要求
①工期
签订合同后60天（法定节假日除外）内竣工交付使用。
施工单位必须按时竣工并确保全部按要求投放。
②工程质量
工程质量符合投标文件承诺，并且质量标准执行国家相关规范要求。
设备质量符合国家现行相关技术规范和技术标准，设备技术参数应与标书文件一致，与实测数据相符。

③施工安全
●必须符合安全施工的要求，施工过程中发生的一切安全事故，由成交供应商负全部责任。
●施工垃圾需按指定地点堆放并及时清运，竣工之前，成交供应商负有清洁卫生的义务。
●施工过程中，成交供应商必须采取合理的措施，减少对师生日常生活的影响。
●施工完成后，成交供应商必须将施工现场尽量恢复路面畅通。
3、运营管理要求
①水电来源
水电来源由采购人负责提供，就近取用，取用位置由采购人指定。成交供应商响应前应对现场进行勘察，相关改造工作由供应商负责，所有水电建设必须按规范敷设，并符合学校水电管理要求，费用由供应商自行承担。水电计量表具的采购、安装及调试费用由供应商承担。
②服务质量要求
●服务态度：供应商必须服务及时、态度优良。
●维修服务
◆供应商必须有稳定、强有力的维修技术队伍，负责日常系统设备检查维护并保持现场设备的卫生除尘，每周不得少于1次，确保充电桩系统正常运行。检查维护须有书面记录并交管理单位留存。
◆本项目要求供应商所供设备须提供终身的维保服务，投资建设及运营期内维保费用由成交供应商承担。
◆维修响应时间：在接到故障报告后，应通过各种方式和方法及时处理问题，若有必要到达现场维修，需要8小时内到达现场，24小时内完全解决故障问题，设备的修复、升级不得低于现行标准。
◆维修范围：本磋商文件中所有归供应商运营和管理范围内的设施、设备。
◆服务测评：合同期内，采购人除定期监督检查日常服务外，采购人还对成交供应商进行综合测评。
③费用结算
●所有建设投资和运营成本费用以及维护、管理等费用均由成交供应商承担。日常经营收入归成交供应商所有。
●系统所产生的电费用由成交供应商承担，按南昌市居民用水电单价收取电费（若遇政策性水电价格调整，学校将按政府规定作出相应调整）。成交供应商在采购人抄表后10日内按照运营用电总额缴纳电费。逾期付款的，每逾期一天，成交供应商支付采购人电费总额1‰的违约金。
●在合同期内，与成交供应商运营有关的所有税、费由成交供应商承担。
④运行责任
●施工过程中发生的安全事故均由成交供应商承担，成交供应商不得对采购人财物造成损失，否则按重置价赔偿。
●在成交供应商投资运营期间，若出现因充电桩系统而引发的安全事故，均由成交供应商负责承担。
●成交供应商在整个运营活动期间，必须保证采购人所有资产的完好性。
注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
